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Uzytkownik ,rł G'ł.ł-A;J,)-cr,a .1( , ał.,r,
Typ kotła : Nr. Fabf

Typ palnika:
I

oł * cłsłr łv n . Nr: Fabr

Regulator:
/tu

*ł *.-.-- n*'{n"u- Nr: Fabr

Sprawdzen ie zasilan iJ g..rj t prr"*ofi ..silające, sprawdzen ie szczelności {8ł'łłł'zńł
CiŚnienie w instalacji grzewczej ' -1 B rJ*,
Sprawdzenie połączeń elektrycznych ;f4'rr-a*dł*'

Konserwacia
Czyszczenie powierzchni grzewczych kotła l wymiennika /r"1
Czyszczenie palnika /*.ł
Sprawdzen ie urządzeń wykonawczych śoz-aor/ro,
Sprawdzenie stan u anody magnezowej

/
netrlln ł' ./

Ustawienia /
CiŚnienie gazu _ na przyłączu / spę;z-łłentylatora: mbar I 2p,g
CiŚnienie gazu - na dyszach / ĆŃ:rnen1'g6[qu

Test przekaŹnikÓw / kodowanie regulatora

Nastawa termostatu kotła / elektr. ograniczenie temp. kotła -r:'?/t
Nastawa tem peratu ry podg rzewacza ro'
Nastawa sterownika pogodowego lub termostatu pokojowego

Pomiar CO /COz ppm lo/o

Wymienione częŚci zamienne Nr katalogowy

Uwagi:.

Gwarancja na wymienione elementy 24-mcy od daty montazu. Gwarancja na elementy
eksploatacyjne takie jak dysze, elektrody, izolacje czy uszczelnienia wynosi 6-mcy od daty
zamontowania
Powvzszv d oku ment iest pod staw a rozpatrzenia rekla m aci i.

Technika Grzewcza Serwis MEĘMANN Service Group
0602 184238
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